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Ringlaan 39

1853 - Strombeek-Bever

tel. +32 2 880 88 90

info@aceg.be

www.aceg.be




Onderzoek van een technische installatie (elek, gas) van een event, festival, foodtruck, ....

Datum keuring: 
09/12/2024 Inspecteur: 
Pieter Haspeslagh Mentor: 
- Installateur: 
D-Rent BVBA

ID-label: 
 Klantreferentie: 


B.T.W. nr.:  BE 0839 585 874

Electrical Merk en type meettoestel: metrel ET61557 Serienummer: 19370733

Datum verslag: 
10/12/2024

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Oude Gentweg

Huisnummer 79

Busnummer

Postcode 8820

Gemeente Torhout

Land België

Eigenaar

Naam I.o.v

Straatnaam Oude Gentweg

Huisnummer 79

Busnummer

Postcode 8820

Gemeente Torhout

Land België

Installateur

Naam D-Rent BVBA

BTW nr. BE 0839 585 874

Telefoonnummer +32 479 51 29 89

E-mail muys.frederick@live.be

TYPE
Gas Lektest: Technische controle van een gas installatie, lektest

Gas installatie: Technische controle van een gas installatie: volledige controle: lektest, onspanner, leidingen, toestel (principes NBN D51-006)

Elek MGG: Gelijkvormigheidscontrole van de installatie van de motorgeneratorgroep AREI Boek 1 afdeling 6.4

Elek installatie: Gelijkvormigheidscontrole van de elektrische installatie AREI Boek 1 afdeling 6.4

Technisch onderzoek van de gas- en elektrische installatie van een foodtruck volgens de geldende wetgeving (AREI Boek 1).

Korte beschrijving van de installatie Bar-truck
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CONTROLE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
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1 Beschrijving van gecontroleerde locatie: Bar-container

Gestructureerde
mededeling Voorwaarde OK NOK NVT Opmerkingen Afbeelding

6.4.5.1 Isolatie niveau installatie voldoende

4.2.4 Aardingsweerstand LS installatie is voldoende

7.4.2.1

De bescherming tegen onrechtstreekse
aanraking verzekerd door een automatische
onderbreking van de voeding moet berekend
zijn met UL = 25 V AC

7.4.2.1

De bescherming tegen onrechtstreekse
aanraking verzekerd door een automatische
onderbreking van de voeding moet berekend
zijn met UL = 25 V AC

7.4.2.2 Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking
door ZLVS, Umax = 25 V AC

7.4.3.2
Elektrische snoeren bezitten een verhoogde
mechanische weerstand en zijn gelijkwaardig
aan de klasse II

Zichtbare onderbreking LS

Conform art. 5.3.3

Voedingsleidingen naar tent

In tent, veilige scheiding

Aangepaste overstroombeveiliging

4.3.3 Zijn de elektrische leidingen van het NIET
brandverspreidende type?

4.3.3 Het TN-C net is verboden.

Zijn DSI met ΔIn ≤ 500 mA voorzien – of
isolatiebewaking?

5.2.3.1 Zijn, indien toepasselijk, aangepaste leidingen
gekozen

5.2.3.2
Toestellen, stopcontacten,
verlichtingsarmaturen hebben een
beschermingsgraad van min. IPX4
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1 Beschrijving van gecontroleerde locatie: Bar-container

Gestructureerde
mededeling Voorwaarde OK NOK NVT Opmerkingen Afbeelding

5.3.2.9 Werden enkel toestellen klasse 1, 2 of 3
gebruikt?

5.3.2.9 Zijn de aangepaste maatregelen genomen
m.b.t. BB2 omstandigheden?

5.3.4.2

Bevestiging van de toestellen: de
verlichtingstoestellen moeten zo bevestigd
worden dat herhaalde omwentelingen in
dezelfde zin (bv. bij het onderhoud ervan) noch
de val van de toestellen kan veroorzaken, noch
de isolatie van de geleiders kan beschadigen.

5.3.4.2

Tijdelijke verlichtingstoestellen
(kunstverlichting). Is voldaan aan de
voorwaarden van art. 5.3.4.2, '(binnen
handbereik: ZLVS of DSI met IΔN max. 30 mA)

INBREUKEN Geen

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA’S


BESLUIT
De gecontroleerde onderwerpen van de elektrische installatie voldoen aan de voorwaarden van het AREI (KB 08/09/2019) Boek 1.

De gecontroleerde onderwerpen van de elektrische installatie voldoen NIET aan de voorwaarden van het AREI (KB 08/09/2019) Boek 1.

Bij positief besluit invullen geldigheid besluit: van 09/12/2024, tot 09/12/2025 maximaal 12 maanden.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):


VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG
De inspecteur
Pieter Haspeslagh
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Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale
Overheidsdienst Economie.
Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481
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